
REKKVERK ORKLA 

Midthaug rekkverk 

 MONTERINGSANVISNING    

Glassrekkverk modell Orkla 

Herdet og laminert glass 8,76 mm i syrefaste klemfester mellom stendere. 

Bruksområde  

Orkla rekkverk med høyde 1,0 meter er godkjent for montering opp �l 10 meters høyde over terreng. Stendere kan 

monteres �l tre, betong eller stål. Maksimal senteravstand på stendere er normalt 1,2 meter.  

Styrke og sikkerhet  

Våre standard rekkverk oppfyller kravene �l høyder og åpninger fastsa& i TEK 10, samt kravene �l styrke på       

rekkverk i nasjonalt �llegg �l NS-EN1991. Rekkverk av glass har for øvrig u/ørelse iht. NS 3510. Anbefalingene i 

Byggforskblad 536.112 ivaretas også. 

Utstyr for montering: 

Måleband, drill med bor for tre eller betong samt metall, pipenøkler, unbrakonøkler, vater, hammer, gjærsag med 

blad for aluminium, popnagletang.  

Montering av rekkverk Orkla: 

1. Start med å sjekke at delene har rik�g kvalitet og antall iht. pakkseddel.  

2. Kontrollmåle fysisk i forhold �l prosjekteringstegning eller mål fra konfigurator. 

3. Plassering og innfes�ng av stendere. (Punktet fortse&er på side 2 og 3). 



MONTERING STENDERE OPPE PÅ DEKKE (SID) 

Midthaug rekkverk 

3.A  Med stenderen som mal bores 4 hull på Ø6 mm slik at 

de treffer underliggende tre-dragere. Skru 10 mm treskruer 

type «Cu&er» slik at de går minst 60 mm ned i tredragerne.  

Ved innfes�ng av stendere oppe på dekkekant så er det behov for tre-dragere av enten limtre med bredde på minst 

90 mm eller 2 stk. 48x148. Kan også monteres �l massiv betong. Følgende alterna�ver  �l innfes�ng gjelder: 

Innfes"ng i tre dekke Innfes"ng i betong dekke 

3.B Bor hull med Ø10mm. Rens hullet for borestøv. Se& 

stendere som skal festes på plass  og slå inn bolten. Stram 

mu&eren med pipenøkkel, fastnøkkel eller momentnøkkel. 

SID T4: For montering oppe på toppen av et dekke. Den   

påsveiste festeplata har 4 hull. Disse hullene har innbyrdes 

avstand som er �lpasset montering �l 2 stk. sammens�lte 

48 mm tre-dragere under et terrassedekke.  

SID T4: Kan også beny&es  for montering ned i dekke av 

massiv betong  i kvalitet minst C30.  

I slike �lfeller beny&es 2 stk. ekspansjonsbolter og 2 av 

hullene vil dermed i slike �lfeller stå ubeny&et.  
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MONTERING STENDERE TIL UTSIDE DEKKEKANT (SIU) 
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Ved innfes�ng av stendere �l utside av dekkekant er det behov for betong med dekketykkelse på minst 220 mm 

eller tre-dragere av enten limtre med høyde på minst 190 mm eller 48x198. Følgende alterna�ver gjelder:  

Innfes"ng i tre-dragere Innfes"ng i betong dekke 

3.C Med festeplata som mal bores 4 hull Ø6 mm i dragere 

av doble 48 mm eller 90 mm limtre. Skru inn 4 stk. 10 mm 

treskruer type «Cu&er» med lengde 90 mm.  

SIU T2: For montering �l utside av dekkekant når  området 

for innfes�ng ligger fra ca. 30 �l 90 mm under toppen av det 

ferdige dekket. Aktuelle �lfeller kan være betongplater for 

innfes�ng kombinert med et oppbygget tredekke over. SIU 

T2 kan også beny&es med  gjennomgående bolter gjennom 

stabile tredragere.  

3.D Bor hull med Ø10 mm. Rens hullet for borestøv. Se& 

stendere som skal festes på plass og slå inn bolten. Stram 

mu&eren med fastnøkkel eller med en momentnøkkel. 

SIU T1 eller T2 med festeplate bak stenderen: For monte-

ring �l utside av tredragere med 4 treskruer.  

SIU T1: For montering �l utside av dekkekant når toppen 

av materialet for innfes�ng ligger mindre enn ca. 30 mm 

under toppen av det ferdige dekket.  

Montasje med treskruer: Ekstra festeplate og 4 treskruer 

pr stender vil være nødvendig for å kunne dokumentere 

�lstrekkelig styrke iht. de gjeldende rekkverkskrav.  

Krav �l tredragerne for innfes�ng: Enten doble 48x198 eller 

limtredrager med tykkelse på minst 90 mm og høyde på 

minst 180 mm. 

T1 

T2 

3  



MONTERING AV STENDERE FOR REKKVERK ORKLA 

Midthaug rekkverk 

B 

5. Plasser neste stender iht. �l prosjekteringstegning eller 

mål fra konfigurator. I hjørner slik at åpning e&er montering 

av glassene blir ikke større en maks 100 mm. Se også fig. 16. 

7.A Re& opp stenderne fortløpende under monteringen. 

Til de&e brukes evt. shims eller kiler. 

7.B. I figur 4 �l 7A er plassering vist med toppmonterte 

stendere (SID). Tilsvarende prinsipper gjelder også for sten-

dere for montering �l utside av dekkekant (SIU).  

8. Press inn plas�nnsats i hull på toppen av stender. 

6. Nøyak�g plassering av stenderne er veldig vik�g for å 

kunne montere glassene mellom stenderne. Mål fra pro-

sjektering eller konfigurator er oppgi& fra senter �l senter. 

 

A 

4. Plasser første stender iht. �l prosjekteringstegning eller 

mål fra konfigurator. Plassering av stendere må være veldig 

nøyak�g. Husk at mål er angi& �l senter av stendere. 

C 
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MONTERING AV KLEMFESTER OG GLASS   

Midthaug rekkverk 

9. Ta klemfestene ut av esken og demonter de slik at den 

delen som har hull for innfes�ng kan monteres først. Se& 

inn gummipakninger. 

10. Monter den ene delen av klemfestene �l stenderne med 

bolt og mu&er M8 ved bruk av en unbrakonøkkel. Mu&er vil 

bli låst av seg selv i sporet på det ene klemfestet. 

11. Monter den ene delen av klemfestene �l alle stendere. 

Sjekk av ver�kal avstander mellom klemfestene er like. 

12. Hvert glass har e& hull for sikringspinne. Det anbefales at 

glass plasseres med hull mot e& av de øvre klemfestene. 

Sikringspinne brukes ved montering av glassene. 

13. Skru sammen festene med unbrakonøkkel uten å 

stramme �l. 

14. Sjekk at avstand mellom stendere og glasset er lik på 

begge sider samt at glassene er horisontale og stram så �l 

skruene.  
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MONTERING AV KLEMFESTER OG GLASS   

Midthaug rekkverk 

15. Monter de neste glassene på samme måte som det 

første. OBS! Glassene skal ikke se&es re& på hardt under-

lag! 

16. Monter de korte glassene �l siste stender mot hjørne, 

slik at åpning i hjørne ikke blir større enn maks 100 mm.  

17. For unngå åpninger større enn maks 100 mm, så     

monteres korte glass også i ende av rekkverkene. 

18 . E&er at alle glassene er montert, så trykkes de medføl-

gende plastpluggene på plass i hodet av hver skrue på 

klemfestene.  
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MONTERING AV HÅNDLØPER 
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19. Det beny&es håndløpere i standard lengder, som kap-

pes �l ønskede mål. Ved håndløper i aluminium brukes 

samme sag og sagblad som for folla felt.  

20. Bor 2-3 hull for innfes�ng av håndløper �l hver stender 

ved bruk av hullene i vugger øverst på stenderne som mal. 

Bruk 5 mm HSS-bor �l de&e. 

23. Sjekk at alle skruer og sammenkoplinger si&er som de skal. 

21. Håndløper festes �l stendernes vugger med popnagler. 

Press popnagle-tangen godt inn �l stender og rør under 

montasjen. 

22. Håndløpere skjøtes med en innvendig skjøtedel som 

festes med 2 popnagler. Bor e& hull på utsiden av hver 

håndløper, ca. 30 mm fra kanten og monter popnaglene.  
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VEDLIKEHOLD 

Produsert i Norge 

Mer enn 65 år erfaring Kvalifiserte medarbeidere 

Topp kvalitet 

Trygghetsgaranti 

HVORFOR VELGE MIDTHAUG? 

Sertifiseringer 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon 

om våre produkter og tjenester 
Brødrene Midthaug AS 

6453 Kleive, Molde 

Telefon 71 20 15 00  salg@midthaug.no 

Besøk oss på internett:  www.midthaug.no 

 

Facebook:        YouTube:  

OVERFLATEBEHANDLING 

VARMFORZINKING 

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.  

PULVERLAKKERING 

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg. Her 

u/øres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter. 

Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish 

som gjør overflaten motstandsdyk�g mot sol, regn, vind og kulde.  

Midthaug rekkverk 

Rengjøring av glass: 

Ved alminnelig vedlikehold beny&es såpevann og ripefrie kluter, med �lnærmet pH-nøytral verdi. (6 – 8). Det skal 

e&er de&e skylles med rent vann. 

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 1 mnd. intervall eller ved behov. Værutsa&e glass bør rengjøres oNere. Al-

minnelig smuss Oernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler. 

Rengjøring av rekkverk: 

Ved alminnelig vedlikehold beny&es såpevann, med pH-verdi mellom 5 og 8. 

Det skal e&er de&e skylles med rent vann. 

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 2 mnd. intervaller eller ved behov. Værutsa&e deler bør rengjøres oNere. 

Alminnelig smuss Oernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler. 

Reparasjoner av rekkverk: 

Ved utbedring av mindre skader hvor varmforzinkingen ikke er blo&lagt: 

• Skaden slipes forsik�g uten å skade varmforzinkingen. 

• Løstsi&ende par�kler Oernes. 

• Reparasjonslakk påføres. 

Ved utbedring av skader hvor metallet er blo&lagt: 

• Området som skal repareres slipes og rengjøres for løse par�kler. 

• Eksponert metall påføres primer. 

• Reparasjonslakk påføres. 

 

Ved større skader på stålkomponenter må disse demonteres og overflatebehandles på ny&. 
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